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Abstract— The unit commitment (UC) problem consists in 
optimally determining which generation units must supply power 
to the system in a typical time horizon of 24 hours. The security- 
constrained unit commitment (SCUC) is a problem of high 
computational cost due to the quantity and nature of the 
variables involved. This paper presents an alternative 
formulation of the SCUC to reduce its computational cost, by 
using the PTDF and LODF sensitivity factors. In contrast to 
classic formulations, the use of these factors allows calculating 
power flows without using nodal angles, reducing the number of 
variables and constraints of the model. In addition, an N-1 active 
contingency filter methodology is implemented that further 
reduces the computational burden through user cuts. Results are 
presented for the IEEE-RTS96 system that demonstrates the 
robustness and applicability of the proposed approach. It was 
found that the use of PTDF and LODF sensitivity factors, in 
conjunction with the contingency filter methodology, reduces the 
computational cost by up to 86% with respect to its conventional 
formulation. Additionally, the proposed methodology identifies 
which lines are more vulnerable due to overloads, and which 
lines cause the greatest impacts to the system when they fail. 
 
Index Terms— N-1 security criterion; PTDF and LODF 
sensitivity factors; unit commitment. 
 
 
 Resumen— El problema de despacho económico multiperiodo 
(DEM) consiste en determinar de manera óptima que unidades 
de generación deben suministrar potencia al sistema en un 
horizonte de tiempo típico de 24 horas. El DEM con restricciones 
de seguridad (SCUC por sus siglas en inglés) es un problema de 
alto costo computacional debido a la cantidad y naturaleza de las 
variables involucradas. En este artículo se presenta una 
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formulación alternativa del SCUC para reducir su costo 
computacional, mediante el uso de los factores de sensibilidad 
PTDF y LODF. En contraste con las formulaciones clásicas, el 
uso de estos factores permite calcular flujos de carga sin 
necesidad de utilizar los ángulos nodales, reduciendo el número 
de variables y restricciones del modelo. Además, se implementa 
una metodología de filtro de contingencias activas N-1 que reduce 
aún más la carga computacional, a través de cortes de usuario. Se 
presentan resultados para el sistema IEEE-RTS96 que 
evidencian la robustez y aplicabilidad del modelo propuesto. Se 
encontró que el uso de los factores de sensibilidad PTDF y 
LODF, en conjunto con la metodología de filtros de 
contingencias, reduce el costo computacional hasta en un 86% 
con respecto a su formulación convencional. Adicionalmente, la 
metodología propuesta identifica que líneas son más vulnerables 
debido a sobrecargas, y cuales líneas causan mayores impactos al 
sistema cuando fallan.  
 
 Palabras claves— Criterio de seguridad N-1; factores de 
sensibilidad PTDF y LODF; despacho económico. 
I. INTRODUCCIÓN 
na de las actividades de mayor trascendencia para la 
operación de los sistemas eléctricos a corto plazo es el 
despacho económico de generación de energía; una rutina de 
programación matemática que busca minimizar el costo de 
dicha generación, al tiempo que cumple con criterios de 
confiabilidad y seguridad dentro de la red eléctrica. El modelo 
matemático del despacho económico multiperiodo (DEM) 
tiene como meta determinar, de manera óptima y en un 
horizonte de tiempo dado (típicamente 24 horas), que 
generadores deben entrar en operación o cuales no, y sus 
niveles de generación. Esto se realiza considerando, 
adicionalmente, sus limitantes técnicas, la variación de la 
carga y los requerimientos operativos del sistema de potencia. 
Este modelo de decisión, para la operación, es conocido como 
unit comitment (UC) [1].  
Dentro de los análisis de la operación, un factor importante 
es tener en cuenta los límites de la red eléctrica en operación 
normal y contingencias (criterio N- 1); especialmente, cuando 
la demanda se encuentra en un punto de operación tal que los 
márgenes de capacidad de transmisión de las líneas se 
reducen. Por lo tanto, solucionar el problema del DEM 
considerando las restricciones de seguridad N-1 (security 
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constraint unit commitment - SCUC) es una condición 
fundamental para obtener un despacho económico, seguro y 
confiable [2]. El SCUC se puede representar como un 
problema de programación entero mixto (MIP, por sus siglas 
en inglés) y desde el punto de vista de su complejidad 
computacional es NP-complejo [3]; circunstancia que ha 
llevado a que diferentes algoritmos de descomposición,  como 
Relajación Langrangiana y descomposición de Benders, hayan 
sido implementados para solucionarlo [4]–[7]. Otros autores 
han abordado este problema sin la necesidad de técnicas de 
descomposición. En [2] se utiliza un método sistemático para 
construir soluciones factibles en el SCUC, basado en un grupo 
de condiciones de factibilidad analítica; en [8] se plantea el 
concepto de las restricciones sombrilla, las cuales establecen 
las condiciones necesarias y suficientes del conjunto de 
soluciones factibles, al descartar las restricciones innecesarias 
del problema del flujo óptimo con restricciones de seguridad.  
Si bien este problema ha sido ampliamente estudiado, existe 
hoy en día, por parte de los investigadores, un constante 
interés en mejorar los tiempos de cómputo y la calidad de las 
respuestas en problemas de optimización de sistemas 
eléctricos a gran escala; particularmente, en el caso donde se 
evalúa el impacto de la incertidumbre [9], y se  consideren 
restricciones de seguridad y reserva [3]; es decir, donde se 
consideren las condiciones de confiabilidad para la red 
eléctrica. La seguridad está relacionada con la capacidad de la 
red para no permitir la violación de limites operativos de 
líneas de transmisión ante las contingencias N-1, mientras la 
reserva rodante está relacionada con la capacidad que tiene el 
sistema para gestionar los recursos de generación, dada un 
aumento inesperado en la demanda pico o pérdida de una o 
varias unidades de generación [3]. 
Un aspecto fundamental al momento de ejecutar la solución 
del SCUC es la representación de la red eléctrica. Una 
representación lineal (modelo DC) tal como en [10], en lugar 
del modelamiento AC [6], permite el uso de los factores 
sensibilidad PTDF y LODF, comúnmente usados en el análisis 
de sistemas eléctricos [11]. Estos factores representan el 
cambio aproximado en los flujos de las líneas dado los 
cambios de inyección de potencia en una barra y una nueva 
configuración en la topología de la red, respectivamente. La 
utilización de éstos permite a su vez disminuir la cantidad de 
variables y restricciones en el modelo SCUC, circunstancia 
que conlleva a mejorar la eficiencia computacional dentro de 
este modelo [3]. Un método para la estimación de estos 
factores de sensibilidad basados en medidas casi en tiempo 
real y sus aplicaciones puede encontrarse en [12]. 
Autores como en [13] emplean ambos factores dentro de un 
flujo de carga DC, donde corrigen las violaciones por 
sobrecarga en líneas, cambiando los niveles de generación a 
través de la manipulación en las entradas de las matrices de 
estos factores. En [14] se establece una metodología para 
determinar, de manera iterativa, la solución de un flujo óptimo 
de potencia agregando restricciones de seguridad mediante los 
factores de sensibilidad. En [3] se propone una metodología, 
similar a la anterior, que consiste en adicionar restricciones de 
seguridad dentro del modelo SCUC, comparando, para cada 
línea, los flujos post-contingencia estimados a través de 
LODF, con los límites máximos de transmisión. Esta 
metodología surgió como propuesta diferente al concepto de 
restricciones sombrilla [8]. 
En este trabajo se propone una metodología alternativa que 
también agrega, de forma iterativa, restricciones de seguridad 
(restricciones activas) al modelo SCUC, mediante los factores 
de sensibilidad PTDF y LODF. A diferencia de las 
metodologías propuestas en [14] y [3], la metodología 
propuesta no necesita solucionar un flujo de carga DC 
adicional para determinar el flujo en las líneas y por 
consiguiente los factores de sensibilidad [14], como tampoco 
declarar, desde la programación y el modelamiento algebraico, 
la solución de dos modelos [3], si no de uno solo. Otra 
diferencia en cuanto a la incorporación de nuevas restricciones 
de seguridad dentro del modelo, es el uso del concepto de 
cortes de usuario, en lugar del concepto de restricciones 
diferidas como en [3]. 
Adicionalmente, y como valor agregado, la metodología 
permite calcular dos parámetros que contienen información 
importante para la operación, en la medida que se realizan las 
iteraciones para los ajustes del despacho de generación que 
garantizan la seguridad de la red eléctrica. El primero 
almacena la información del número de veces que se 
sobrecarga una línea; el segundo permite determinar las líneas 
que generan más restricciones dentro del sistema. En otras 
palabras, el primer parámetro permite conocer las líneas más 
vulnerables ante las diferentes contingencias y condiciones de 
despacho en el sistema, lo que ayudaría a dar señales de 
expansión de la red, desde la operación segura; por otro lado, 
el segundo brinda información de las líneas críticas que, al 
momento de fallar, generan más impacto sobre las restantes. 
Los resultados ratifican que la inclusión de los factores de 
sensibilidad y la metodología filtrado de restricciones de 
seguridad activas ofrecen una formulación más compacta que 
mejora sustancialmente la eficiencia computacional al 
solucionar el problema de SCUC. 
II. METODOLOGÍA 
A. Factores de Sensibilidad PTDF y LODF 
El modelo DC de la red de transmisión es uno de los más 
utilizados en estudios de sistemas de potencia. Con este 
modelo es posible calcular los flujos de carga a partir de las 
inyecciones de potencia en cada barra y la matriz de 
susceptancias ?̅? del sistema. Los flujos de potencia se dan en 
función de las diferencias angulares que pueden obtenerse a 
partir de (1), despejando como se indica en (2).  La matriz ?̅? 
no es invertible, por lo que se elimina de ésta, la fila y la 
columna correspondientes al nodo de referencia (nodo slack). 
Esta matriz se llamará en adelante matriz B reducida (?̅?′). 
Por otro lado, el cálculo del flujo a través de una línea en el 
modelo DC, se computa como el producto de la susceptancia 
de la línea 𝑏𝑖,𝑗 por la diferencia angular entre ambas barras de 
conexión. La operación descrita anteriormente puede 
expresarse de forma matricial como se muestra en (3), donde 
?̅? es la matriz diagonal de susceptancias, ?̅? es la matriz de 
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incidencia del sistema y ?̅? es el vector de ángulos de las 
barras. 
Los flujos de línea se pueden expresar reemplazando (2) en 
(3) como el producto de los parámetros de conexión del 
sistema ?̅?, ?̅? y ?̅? y el vector  ?̅? como se indica en (4). En (5) 
se muestra el resultado de la multiplicación de los parámetros 
de conexión y se le conoce como la matriz 𝑃𝑇𝐷𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (Power 
Transfer Distibution Factor). Este factor indica cómo cambia 
el flujo de la línea 𝑙 cuando en la barra 𝑖 hay una inyección de 
1 MW y en la barra de referencia una inyección de -1MW. 
 




?̅? = ?̅??̅??̅? (3) 
?̅? = ?̅??̅??̅?′
−1
∗ ?̅? (4) 




En el proceso de cálculo de la matriz ?̅? se debe remover la 
fila correspondiente al nodo de referencia con el objetivo de 
realizar operaciones matriciales sin problemas de 
dimensionalidad. Lo anterior conlleva a que la matriz 𝑃𝑇𝐷𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
no considere el nodo slack hasta esta instancia del cálculo. 
Posteriormente, se adiciona a la matriz 𝑃𝑇𝐷𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  una columna de 
ceros en la ubicación del nodo referencia. El valor de cero se 
debe a que no existe cambio de flujo en las líneas cuando la 
inyección de potencia se hace en la barra de referencia.  
Otro factor de sensibilidad es el índice LODF (Line Outage 
Distribution Factor). Éste cuantifica el cambio de flujo de una 
línea ante la contingencia de otra. Con la matriz LODF es 
posible estimar los flujos post-contingencia sin la necesidad de 
considerar de forma explícita los cambios topológicos de la 
red.  
El cómputo de los índices LODF se realiza mediante una 
matriz auxiliar (𝐻) como se muestra en (6). Uno de los 
inconvenientes de esta metodología de cálculo, es que no hay 
un valor de LODF definido para líneas radiales en el sistema. 
Con el fin de abordar ese inconveniente, en [11] se sugiere 
asignar valores de 0; es decir, que las contingencias asociadas 
a líneas radiales no se tienen en cuenta para los cálculos. En la 
diagonal principal de la matriz LODF se asigna -1, puesto que 
no existe flujo post-falla para la línea que esta fuera de 
operación. Con estas reglas establecidas, se calculan los flujos 
post-contingencia en la línea l cuando falla la línea k (𝐹𝑙,𝑘) 
como se muestra en (7) y (8). 
 
𝐻 = 𝑃𝑇𝐷𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ?̅? 𝑇 
 
(6) 







𝑠𝑖 𝐻𝑗,𝑗 ≠ 1
0 𝑠𝑖 𝐻𝑗,𝑗 = 1
−1 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗
 
(7) 
𝐹𝑙,𝑘 = 𝐹𝑙 + 𝐿𝑂𝐷𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑙,𝑘 𝐹𝑘 (8) 
 
Para el cálculo de 𝑃𝑇𝐷𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  y 𝐿𝑂𝐷𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  se desarrolló una 
herramienta en Python, la cual es llamada desde GAMS a 
través de comandos de línea. Esta herramienta lee un formato 
estándar de la información de la topología de la red con el 
objetivo de computar los factores de sensibilidad. Estos 
factores son almacenados en el formato de lectura usado por 
GAMS (“.inc”). 
B. Modelo SCUC 
Como punto de partida se tomó el modelo de UC propuesto 
en [10] y [15], donde se consideran las restricciones de 
asignación de unidades, rampas de subida y bajada, como 
también tiempos mínimos de encendido y apagado. 
Seguidamente, se redefinieron las ecuaciones de la red 
eléctrica mediante los factores de sensibilidad como se indica 
a continuación. 
El primer cambio consiste en añadir una variable para cada 
barra y periodo de tiempo, la cual considera la generación 𝐺𝑖,𝑡, 
la demanda 𝐷𝑖,𝑡 y el racionamiento de carga 𝑅𝑖,𝑡 en el nodo 𝑖, 
para cada periodo de tiempo 𝑡. Esta variable es la potencia 




𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐺𝑖,𝑡 − 𝐷𝑖,𝑡 + 𝑅𝑖,𝑡 , ∀𝑖, 𝑡 (9) 
 
Mediante los índices 𝑃𝑇𝐷𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , se redefine el flujo por línea 𝑙 y 
periodo 𝑡 acorde a (10), para el caso de la operación normal. 
Para evaluar la seguridad de la red, mediante 𝐿𝑂𝐷𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , se puede 
definir los flujos de la línea 𝑙 ante contingencia 𝑘 en el periodo 
𝑡 como se muestra en (11). Ambas ecuaciones deben 









𝑀𝑎𝑥 ; ∀𝑙, 𝑡 (10) 
−𝐹𝑙
𝑀𝑎𝑥 ≤ 𝐹𝑙,𝑡 + 𝐿𝑂𝐷𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑙,𝑘 ∗  𝐹𝑘,𝑡 ≤ 𝐹𝑙
𝑀𝑎𝑥 ; ∀𝑙, 𝑘, 𝑡 (11) 
 
Finalmente, para garantizar el balance de potencia en el 
sistema, se debe cumplir que la suma de la generación sea 
igual a la suma de la demanda total en todo periodo de tiempo, 





= 0; ∀𝑡 (12) 
 
C. Adición de Restricciones de Seguridad N-1 
Si bien se propone una metodología para modelar las 
contingencias simples (N-1), adicionar este tipo de 
restricciones debe hacerse de forma inteligente y adecuada. No 
tiene sentido considerar todas las posibles fallas; puesto que 
no todas las contingencias generan violaciones de capacidad 
máxima de transmisión en el resto de las líneas del sistema. 
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Para este desarrollo se utilizó, desde la programación y 
modelamiento algebraico, el concepto de cortes de usuario. La 
metodología propuesta se ilustra a través del flujograma del 




A continuación, se describe cada una de las etapas de la 
metodología implementada: 
 
a) Se inicia el algoritmo estableciendo el parámetro 
acumulativo de restricciones 𝐴𝐶𝑅𝑡,𝑙,𝑘 en cero como se 
indica en (13), con el objetivo de excluir del problema 
inicial la restricción (11) durante la primera iteración. 
 
𝐴𝐶𝑅𝑡,𝑙,𝑘 = 0 ; ∀𝑡, 𝑙, 𝑘 (13) 
 
b) Se soluciona el modelo SCUC. 
 
c) Se estiman los flujos post-contingencia ?̂?𝑡,𝑙,𝑘 con el valor 
de solución de los flujos óptimos (𝐹𝑡,𝑙
∗ , 𝐹𝑡,𝑘
∗ ) de la iteración 
actual como se indica en (14). Donde se violente la 
capacidad de transmisión de la línea 𝑙 ante 𝑘 contingencia 
en el periodo 𝑡, se asigna un 1 en el acumulador de 
restricciones 𝐴𝐶𝑅𝑡,𝑙,𝑘, como se indica en (15). 
 
?̂?𝑡,𝑙,𝑘 = 𝐹𝑡,𝑙
∗ + 𝐿𝑂𝐷𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑙,𝑘𝐹𝑡,𝑘
∗  ;  ∀𝑡, 𝑙, 𝑘 (14) 
𝑠𝑖   |?̂?𝑡,𝑙,𝑘|  ≥ 𝐹𝑙
𝑀𝑎𝑥 →  𝐴𝐶𝑅𝑡,𝑙,𝑘 =  1; ∀𝑡, 𝑙, 𝑘 (15) 
 
Para aquellas líneas sobrecargadas, se toma el valor 
excedente y se escribe dentro del parámetro de 
sobrecargas 𝑆𝐶𝑡,𝑙,𝑘; en caso contrario, se escribe un cero, 
como se indica en (16). Al realizar la suma sobre los 
conjuntos de periodos, líneas y contingencias se obtiene 





𝑀𝑎𝑥 𝑠𝑖  |?̂?𝑡,𝑙,𝑘|  ≥ 𝐹𝑙
𝑀𝑎𝑥
0 𝑠𝑖 |?̂?𝑡,𝑙,𝑘| < 𝐹𝑙
𝑀𝑎𝑥






d) Se compara sí la sobrecarga total del sistema (𝑆𝐶𝑆) es 
menor o igual a la tolerancia. 
 
e) En caso que el despacho no sea seguro, es decir, la 
sobrecarga total del sistema (𝑆𝐶𝑆) es mayor a la 
tolerancia, se adiciona (11) para las diferentes 
combinaciones tal que |?̂?𝑡,𝑙,𝑘|  ≥ 𝐹𝑙
𝑀𝑎𝑥, es decir, las 
combinaciones donde 𝐴𝐶𝑅𝑡,𝑙,𝑘 = 1 y  nuevamente se 
soluciona el modelo SCUC con las restricciones de 
seguridad adicionadas. 
 
El proceso termina cuando la sobrecarga total del sistema 
(𝑆𝐶𝑆) es menor a la tolerancia definida, lo que significa que ya 
no se adicionaran más restricciones de seguridad N-1. En esta 
instancia se ha encontrado un despacho seguro. 
 
D. Indicadores de Severidad y Vulnerabilidad para la 
Transmisión 
La metodología propuesta permite determinar, a partir del 
activador de restricciones 𝐴𝐶𝑅𝑡,𝑙,𝑘, dos parámetros que dan 
señales indicativas de expansión al identificar desde de la 
operación segura cuáles son las líneas más vulnerables y las 
más severas. 
El primero se obtiene al realizar la suma del parámetro 
𝐴𝐶𝑅𝑡,𝑙,𝑘  sobre los conjuntos de los periodos de tiempo y de 
las líneas (18). Este parámetro muestra cuantas líneas son 
afectadas ante la contingencia 𝑘, indicando así cuales son las 
líneas falladas que generan más violaciones. Este parámetro es 








De forma similar, puede calcularse un parámetro que 
contabiliza cuantas veces sale la línea 𝑙 ante las 𝑘 
contingencias en cada periodo de tiempo, mostrando así que 
tan vulnerable es la línea ante las demás contingencias N-1; 
para calcular este último parámetro, se suma 𝐴𝐶𝑅𝑡,𝑙,𝑘 sobre los 
conjuntos de las contingencias y los periodos (19). El 
parámetro es llamado indicador de vulnerabilidad de línea 𝐿𝑙
𝑉 . 
III. RESULTADOS 
El desempeño de la formulación mediante los factores de 
sensibilidad y la propuesta metodológica de adicionar 
restricciones activas de seguridad N-1, a través de cortes de 
usuario, fue evaluada sobre el sistema de prueba IEEE RTS-
96, cuya información está disponible en línea en [15] con un 












Fig. 1. Algoritmo de filtrado de restricciones. 
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por 73 barras, 120 líneas de transmisión, 96 generadores 
térmicos, 51 cargas con una demanda máxima de 7539 MW y 
promedio de 6258 MW. La Fig. 2 muestra su diagrama 
unifilar. La solución del modelo matemático del problema 
SCUC para este sistema fue obtenida utilizando el software 
comercial de modelamiento algebraico GAMS versión 24.8.5, 
bajo el solver CPLEX.  
Dos casos de estudio fueron empleados como instancias del 
problema. El primer caso considera un GAP de optimalidad 
relativo de 0.001 (0.1%) y un factor de capacidad de 
transmisión (FCT) para las líneas de 1 (capacidad nominal). 
Para el segundo caso, se emplea un GAP de optimalidad de 
0.005 (0.5%) y un FCT para líneas del 0.8 (capacidad nominal 
reducida). El GAP de optimalidad relativo se calcula como el 
valor absoluto de la diferencia entre la solución entera- mixta 
del problema (MIP, por sus siglas en inglés) y la mejor 




Fig. 2. Diagrama unifilar del IEEE RTS-96. 
 
En cada una de las instancias se realizan las comparaciones 
entre los desempeños de las diferentes formulaciones de la red 
eléctrica dentro del modelo SCUC. Las formulaciones se 
describen en la Tabla I. Estas instancias fueron solucionadas 
en un computador de escritorio Intel Core i7 @ 3.4GHz de 8 
núcleos con una memoria RAM de 8 GB. 
 
TABLA I.  
FORMULACIONES PARA LA RED ELÉCTRICA BAJO OPERACIÓN NORMAL Y 
CONTINGENCIAS N-1 
Modelo Descripción de la formulación 
A 
Modelamiento convencional de la red ((1) y (3)) para la 
operación normal. Para la modelación de contingencias se 
utiliza LODF ecuación (11)  
B 
Modelamiento de la red con PTDF ((9), (10) y (12)) para la 
operación normal. Para modelación de contingencias se 
utiliza LODF (11)  
C 
Modelamiento de la red con PTDF ((9), (10) y (12)) para la 
operación normal. Para la modelación de contingencias se 
utiliza la metodología de adición de restricciones seguridad 
activas mediante la estimación de flujos con LODF ((11) y 
(14)) 
 
La Tabla II contiene los resultados de las simulaciones que 
muestran el rendimiento de cada una de las formulaciones de 
la red ante los dos casos de estudio previamente definidos. 




RENDIMIENTO COMPUTACIONAL DE LAS DIFERENTES FORMULACIONES DE 








 entrada (%) 
GAP de 
 Salida (%) 
FCT  1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8 
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A 2.696 2.702 1220 519 0.10 0.50 0.250 0.480 
B 2.694 2.704 1209 345 0.10 0.50 0.109 0.490 
C 2.694 2.701 169 321 0.10 0.50 0.10 0.430 
B* 2.697 2.702 495 687 0.254 0.45 0.254 0.437 
 
A. Análisis Comparativo de la Formulación A con Respecto a 
B y B* 
Para el caso de estudio donde el FCT de las líneas es igual 
1, los resultados muestran que las formulaciones A y B toman 
un tiempo similar de simulación; no obstante, a pesar de que 
en ambas tienen el mismo GAP de entrada (GAP definido por 
el usuario dentro del software de simulación), el GAP de 
salida de la formulación A de 0.25% es mayor al GAP de la 
Formulación B de 0.109%. Esto quiere decir que esta última 
formulación entrega una mejor calidad de las respuestas para 
la función objetivo, alcanzando de manera efectiva al GAP de 
entrada exigido.  
Para ilustrar, aún más, la eficiencia computacional de la 
formulación B, se realizó una simulación adicional definida en 
B*, que corresponde a la formulación B pero con un GAP de 
entrada de 0.254% en lugar de 0.1%. Se debe tener en cuenta 
que un buen GAP de optimalidad debe ser menor o igual a 
1%. Esta simulación muestra cómo, para la misma calidad del 
resultado en la función objetivo, la formulación A tarda 1220 s 
en solucionar el modelo, mientras la formulación B* tarda 
495 s. Esto quiere decir que la formulación B dentro del 
modelo SCUC reduce el tiempo de cómputo, para este caso de 
estudio, hasta en un 60% tiempo tomado por la formulación A. 
Realizando los mismos análisis respecto al segundo caso de 
estudio donde FCT es igual a 0.8, una condición que 
representa la reducción sobre los máximos límites de 
transmisión de la red y por ende en los márgenes de la 
maniobrabilidad en la operación, se tiene que la formulación B 
reduce hasta en un 33.5% el tiempo de cálculo en comparación 
con la formulación A, con una calidad en la solución similares 
entre sí. 
B. Análisis Comparativo de la Formulación C con Respecto 
a B y B* 
En los resultados de la Tabla II es importante destacar que 
la formulación C, para el caso de estudio donde FCT es igual a 
1, tarda 169 s en solucionar el modelo SCUC, 86% menos que 
los 1209 s que tarda la formulación B. Además, la formulación 
C tiene mejor calidad de respuesta en el valor de la función 
objetivo, puesto que el GAP de salida con esta formulación es 
levemente menor que el de formulación B. Con respecto al 
segundo caso de estudio (FCT igual a 0.8) se tiene que la 
solución del modelo con la formulación C reduce el tiempo de 
cómputo hasta en un 53.3% con respecto a la formulación B*.  
Adicionalmente, se comparó la formulación A con respecto 
B teniendo en cuenta un total de 118 líneas en contingencia N-
1, circunstancia que 13816 restricciones adicionales para 
considerar la seguridad dentro del modelo completo SCUC. 
No obstante, de la TABLA III, la cual muestra el resultado de 
cada iteración dentro de la metodología propuesta, se puede 
observar que, para este caso de estudio (el segundo), las 
restricciones de seguridad N- 1 activas y vinculadas al modelo 
son en total 144; es decir, la metodología  reduce en un 99%, 
aproximadamente, el número total de restricciones de N-1 
utilizadas en las formulaciones A y B, conservando la 
seguridad para la red eléctrica. Tal condición evidencia la 
relevancia de la metodología propuesta. Por otra parte, la 
TABLA III muestra que la primera iteración del proceso 
soluciona el modelo para la operación normal de la red y 
posteriormente, en cada iteración se van agregando las 
restricciones de seguridad N-1 vinculantes con el modelo 
SCUC. El proceso iterativo termina en la sexta iteración 
cuando ya no se tienen restricciones de seguridad para 
adicionar dentro del modelo y por tanto se encontró un 
despacho seguro. Además, es importante mencionar que el 
resultado de la función objetivo de la última iteración alcanza 
un valor óptimo similar al de las formulaciones B y B* para 
este caso de estudio. 
 
TABLA III 
RENDIMIENTO COMPUTACIONAL EN CADA ITERACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
PROPUESTA. SEGUNDO CASO DE ESTUDIO (FCT IGUAL A 0.8 Y GAP DE 









 1 - 25 2.6947 
2 68 66 2.6986 
3 21 87 2.6980 
4 7 53 2.7021 
5 27 57 2.7025 
6 21 33 2.7016 
Total 144 321 - 
 
C. Análisis de los indicadores de severidad y vulnerabilidad 
de la red de transmisión ante la operación segura 
Un aspecto diferente de la metodología propuesta con 
respecto a [3], es el uso de cortes de usuario para agregar 
restricciones de seguridad N-1 vinculantes al modelo. Esta 
característica permite establecer, como valor agregado, dos 
parámetros que desde la operación segura pueden dar señales 
de expansión para la red.  
La Fig. 3 asociada al parámetro (𝐿𝑘
𝑆 ), muestra las líneas más 
vulnerables del sistema. Se puede notar que la línea más 
vulnerable; es decir, la línea que posee el mayor número de 
sobrecargas ante las diferentes contingencias generadas dado 
los diferentes puntos de generación en cada iteración realizada 
dentro metodología, es la línea 115 con 54 sobrecargas 
presentadas, seguida por la línea 93 con 11, ambas resaltadas 
en rojo en la  Fig. 2. Por otro lado, la Fig. 4 muestra las líneas 
más severas (𝐿𝑙
𝑉) o que mayor impacto tienen dentro del 
sistema cuando fallan. Para este caso, las contingencias de las 
líneas 45 y 64 afectan 22 líneas cada una, respectivamente, 
ambas resaltadas en azul en la Fig. 2. 
Para este sistema los resultados de los indicadores sugieren 
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que es conveniente evaluar la opción de expandir la capacidad 
de transmisión de la línea L115 o de las líneas L45 
(transformador 230/115 KV), L64 y L93 para disminuir 
riesgos de sobrecarga en los demás elementos de la red, ante 
las diferentes condiciones de despacho seguro y ante el 
aumento de la demanda. 
 
 
Fig. 3. Número de sobrecargas de línea 𝑙 ante las 𝑘 contingencias.  
 
Fig. 4. Número de líneas 𝑙 impactadas por la contingencia 𝑘. 
IV. CONCLUSIONES 
En este trabajo se presentó un modelo de optimización para la 
solución del despacho económico multiperiodo con 
restricciones de seguridad (SCUC) utilizando los factores de 
sensibilidad LODF y PTDF. En comparación con la 
formulación convencional del flujo DC, se valida que la 
formulación de la red usando estos factores lineales, permiten 
evaluar de forma rápida y confiable el estado en post-
contingencia del sistema de potencia. Por otra parte, los 
resultados de la metodología para adicionar restricciones de 
seguridad muestran, para el caso de prueba IEEE RTS96, 
reducciones en tiempo desde 53% hasta 86% en comparación 
con la formulación completa de todas las restricciones N-1 en 
SCUC. La formulación propuesta mejora sustancialmente la 
eficiencia computacional en la solución del modelo SCUC, 
disminuyendo el espacio de búsqueda al considerar 
únicamente las restricciones de seguridad activas que se 
vinculan en el modelo, tal como lo demuestran otras 
metodologías expuestas en literatura. Adicionalmente, como 
elemento de valor agregado y a diferencia de otros estudios, la 
metodología propuesta permite determinar dos parámetros 
que, desde la evaluación de la operación segura del sistema, 
ofrecen señales indicativas de expansión, al permitir 
identificar cuáles son las líneas más vulnerables ante las 
diferentes contingencias N-1 de la red, y cuáles son las líneas 
que mayor impacto causan cuando fallan. En un trabajo futuro 
se espera implementar esta metodología en un modelo SCUC 
que considere incertidumbre. 
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